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エンジニアリング・ノート 

経年劣化による破損の発生から・・・ 

   ・端子間、フレームとの短絡 

   ・Main Power OFFによるプロダクション停止 

   ・各UNIT コントローラーの故障 

                      を引き起こす恐れがあります。 

概要 

トランス用端子台劣化更新のご案内 

   

最悪の場合、漏電・感電・火災が発生する可能性があります！ 

固定部からのクラック発生より
トランスから端子台が外れる 

端子台から外れた後に、端子
固定の組付けブロックが分解 

ぜひ、稼働設備の端子台を今一度、ご確認ください！ 


