
User’s 
Manual YTA610, YTA710 

温度伝送器 
機能編（HART通信）

変更票 No.22-12 

July 1st, 2022 YOKOGAWA 

温度伝送器YTA610、YTA710に対する安全計装システムのFMEDAレポート番号が変更となります。 
下記の取扱説明書に関しては，改訂箇所および改訂内容を差し替えてご使用ください。 

1. 対象取扱説明書

IM No. Document Name 

IM 01C50T01-02JA 
6版 

YTA610，YTA710 温度伝送器 
機能編（HART通信） 

2. 変更内容

変更箇所 
付録 1. 安全計装システムの設置にあたって  
表付 1.2.4  製造月とプルーフテストカバー率の関係 

変更前 変更後 

製造月 
FMEDA レポート番号 

2020/05 まで 
YEC 15-10-041 R001 V3R7[YTA710], 
YEC 15-10-041 R002 V1R6[YTA610] 
2020/06 から 2021/06 まで 
YEC 15/10-041 R001 V4R4 
[YTA710/YTA610] 
2021/07 から 
YEC 15/10-041 R001 V4R5 
[YTA710/YTA610] 

製造月 
FMEDA レポート番号 

2020/05 まで 
YEC 15-10-041 R001 V3R7[YTA710], 
YEC 15-10-041 R002 V1R6[YTA610] 
2020/06 から 2021/06 まで 
YEC 15/10-041 R001 V4R4 
[YTA710/YTA610] 
2021/07 から 
YEC 15/10-041 R001 V4R5以降 
[YTA710/YTA610] 
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