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YSAR-16-0001:Vnet/IP 用ネットワークスイッチの管理者パスワードが漏えいする脆弱性 
 

 
 
概要: 

 

Vnet/IP 用ネットワークスイッチにおいて、管理者パスワードが SNMP コミュニティ名を通じて漏えいする脆弱

性が存在することを確認しました。以下に、この脆弱性の影響を受ける製品をご案内いたします。 

本レポートの内容をご確認の上、影響を受ける製品を含むシステム全体のセキュリティ対策などを総合的にご

判断いただき、必要に応じて対策の適用をご検討ください。 

 

影響を受ける製品: 
 

ネットワークスイッチの工場出荷時の設定を変更し、SNMP v1/v2 または SNMP v3（暗号化無し）を使用した場合に、

下記製品に脆弱性が存在します。影響を受ける SNMP の設定は、後述の条件をご参照ください。 

No. 横河形名 Hirschmann 形名 スイッチ種別 ファーム Rev 

1  GRVSW-663FA MACH104-20TX-F レイヤ 2 スイッチ 

Release 09.0.05 以前 

2  GRVSW-664FA MACH104-20TX-FR レイヤ 2 スイッチ 

3  GRVSW-665FA MAR1040-4C4C4C4C9999EM9HPYY レイヤ 2 スイッチ 

4  GRVSW-666FA MAR1040-4C4C4C4C9999EMMHPYY レイヤ 2 スイッチ 

5  GRVSW-667FA MAR1040-4C4C4C4C9999ELLHPYY レイヤ 2 スイッチ 

6  GRVSW-668FA MAR1040-4C4C4C4C9999EM9HRY1 レイヤ 3 スイッチ(BUS1 用) 

Release 09.0.05 以前 

7  GRVSW-669FA MAR1040-4C4C4C4C9999EMMHRY1 レイヤ 3 スイッチ(BUS1 用) 

8  GRVSW-670FA MAR1040-4C4C4C4C9999ELLHRY1 レイヤ 3 スイッチ(BUS1 用) 

9  GRVSW-671FA MAR1040-4C4C4C4C9999EM9HRY2 レイヤ 3 スイッチ(BUS2 用) 

10  GRVSW-672FA MAR1040-4C4C4C4C9999EMMHRY2 レイヤ 3 スイッチ(BUS2 用) 

11  GRVSW-673FA MAR1040-4C4C4C4C9999ELLHRY2 レイヤ 3 スイッチ(BUS2 用) 

12  GRVSW-660FA RS40-0009CCCCEDBPYY レイヤ 2 スイッチ 

Release 09.0.05 以前 13  GRVSW-661FA MACH102-8TP-F レイヤ 2 スイッチ 

14  GRVSW-662FA MACH102-24TP-F レイヤ 2 スイッチ 

 
 
脆弱性詳細: 

 

SNMP v1/v2 および v3(暗号化なしの場合)のパスワードシンクロ機能(*1)によって、スイッチ本体のパスワードが平

文で流れてしまいます。これにより、Vnet/IP 用ネットワークスイッチに対して任意のアクセスを行うことができてしま

います。その結果、アクセス許可のない第三者によって情報搾取や設定変更といった不正な操作を実施される可能

性があります。 

 

 *1: スイッチの管理者パスワードを SNMP のコミュニティ名に自動的に割り当てる機能 

 

CVSS v2 における本脆弱性の基本値は 8.3、現状値は 6.9 です。 
攻撃元区分(AV) ローカル(L) 隣接(A) ネットワーク(N) 

攻撃条件の複雑さ(AC) 高(H) 中(M) 低(L) 

攻撃前の認証要否(Au) 複数(M) 単一(S) 不要(N) 

機密性への影響(C) なし(N) 部分的(P) 全面的(C) 

完全性への影響(I) なし(N) 部分的(P) 全面的(C) 

可用性への影響(A) なし(N) 部分的(P) 全面的(C) 
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攻撃される可能性(E) 未実証(U) 実証可能(POC) 攻撃可能(F) 容易に攻撃可能(H) 未評価(ND) 

利用可能な対策レベル(RL) 正式(OF) 暫定(TF) 非公式(W) なし(U) 未評価(ND) 

脆弱性情報の信頼性(RC) 未確認(UC) 未確証(UR) 確認済(C) 未評価(ND) 

 

条件: 
 

下記(1)、(2)の条件を両方とも満たしている場合に、本脆弱性の影響を受けます。 

(1) 工場出荷時の設定を変更している。 

(2) SNMP の設定が下記(A)かつ(B)に該当する。 

(A) SNMP v1/v2 または SNMP v3（暗号化無し）を有効にしている。 

(B) パスワードシンクロ機能を有効にしている。 

 

対策方法: 
 

SNMP 利用時は、SNMP v1/v2 を無効化し SNMP v3 で暗号化を有効にしてください。 

具体的な手順は、以下をご参照ください。 

  (1) スイッチの read と read/write パスワードを変更する 

  (2) SNMP v1/v2 community をデフォルト値に設定する 

  (3) SNMP v1/v2 を無効にする 

  (4) SNMP v3 の暗号化を有効にする 

  (5) コンフィグをスイッチ内に保存する 

 

ファーム Rev Release 09.0.06 以降では、パスワードシンクロ機能がデフォルトで無効となり、この脆弱性の発生リスクは

低減されます。 

しかしながら、セキュリティ対策上、SNMPv3 の暗号化は有効にすることを強くお勧めいたします。 

 

もし不明点などがございましたら、下記サポートまでお問い合わせください。 

なお、今回確認された脆弱性に限らず、システム全体において適切なセキュリティ対策を講じていただくことを推奨し

ています。 

 

サポート: 
 

本レポートの内容に関するご質問等については、下記にお問い合わせください。 
https://contact.yokogawa.com/cs/gw?c-id=000523 

 
 
参考: 

 

1. CVSS（共通脆弱性評価システム）について 
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSS.html 
共通脆弱性評価システム CVSS （Common Vulnerability Scoring System) は、情報システムの脆弱性に対す

るベンダーに依存しない汎用的な評価手法です。脆弱性の深刻度を同一の基準の下で定量的に比較できる

ようになります。 

本レポートに記載されている CVSS の各値は現状のまま提供するものであり、いかなる保証も伴いません。 

本レポートに記載されている脆弱性が実際にどれだけの深刻度があるかについては、影響を受ける製品を

含むシステム全体のセキュリティ対策などを総合的に判断した上で、お客様自身で評価していただく必要

があります。 

 

2. JVN の脆弱性レポート：JVNVU# 99862126 

http://jvn.jp/vu/JVNVU99862126/ 

 

3. CERT/CC Vulnerability Note  : VU# 507216 

http://www.kb.cert.org/vuls/id/507216 

 

 

https://contact.yokogawa.com/cs/gw?c-id=000523
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSS.html
http://jvn.jp/vu/JVNVU99862126/
http://www.kb.cert.org/vuls/id/507216
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更新履歴: 
 

2016-03-23: 初版 

2016-11-08: 第 2 版: 影響を受ける製品のファーム Rev 表現を変更、対策方法にファーム Rev 09.0.06

以降の記載を追記 

2017-12-22: 第 3 版: サポートの URL を更新 

 
 

※本レポートの内容については、将来予告なしに変更することがあります。 
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