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前言 

感谢您购买TWConfigurator软件。本说明书阐述了如何在 Windows7上使用TWConfigurator软件。请

在使用前仔细阅读本说明书，以便正确使用。读完后请妥善保管，以便发生问题时可随时查阅。 

 

注意 

因本仪表的性能和功能会不断改进，本说明书内容如有更改，恕不另行通知。在本说明书制作过程中，

制作者努力确保内容的准确性。但是，如果您发现有不妥或错误，请通过本说明书封底的联系方式与

我们联系。 

未经横河电机株式会社许可，严禁转载或复制本说明书的全部或部分内容。 

禁止将软件转让或转借给第三者。对软件使用时直接或间接发生的损伤，Yokogawa不承担责任。 

 

版权 

版权为Yokogawa所有。 

 

商标  

Microsoft和Windows是美国微软公司在美国以及其他国家的商标或注册商标。 

Adobe和Acrobat是Adobe Systems Incorporated的商标或注册商标。 

本说明书中出现的公司名称及产品公司均属其所有者的商标或注册商标。 

本说明书中的商标或注册商标没有使用 ™和®符号进行表示。 

 

版本 

第一版 2014年3月 

 第二版 2014年6月 

 

软件使用协议 

使用前请仔细阅读 

感谢您购买横河电机株式会社的软件。如果您安装了该软件 ,将被认为您已经同意了遵守以下的软件使

用许可合同的各项条款。横河软件的版权归横河所有。请务必在认真阅读以下的软件使用许可合同，

并同意遵守该合同的各项条款的情况下，安装该软件。如果您不同意遵守该合同的各项条款 ,请不要安

装该软件 ,并请立即将该软件退还给该软件的经销店或销售厂家。 

 

软件使用许可合同 

在用户同意该软件使用许可合同 (以下简称“本合同”)的各项条款的前提下，横河电机株式会社(以下简

称“本公司”)许可用户使用第1条中记载的软件产品(以下简称“横河软件”)。 

 

第1条(适用范围) 

本合同适用于本公司提供给用户的下述横河软件(包括本公司提供的与其使用相关的资料)。另外，如果

横河软件发生被更改或者被追加时，本合同也适用于被更改或者被追加的软件。  

(1)软件名称：TWConfigurator 

(2)授权数：1 

 

第2条(使用权的许可) 

1 有关横河软件，用户须以支付另行商定的使用费为代价，且只可在与前条款所规定的授权数 
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相同台数的计算机上安装横河软件。本公司以许可用户自己使用为目的，授予用户非垄断，

不可转让的使用权(以下简称“使用权”)。 

2 横河软件是指本公司拥有独立的知识产权等权利的软件，或者本公司从第三方获得了使用许 

  可(包括再使用许可)的软件(第三方拥有的软件程序以下简称为“第三方软件程序”，包括由 

  本公司的关联公司独自开发或者销售的软件程序)。用户不得向第三方分发、转租、转让、 

  抵押、发送横河软件，或授予第三方再使用权。 

3 用户除以备用为目的复制一份横河软件之外，不得以其他目的复制横河软件的全部或部分内

容。并须注意妥善保管上述复制软件。 

4 在任何情况下，用户不得通过转存、逆向汇编，逆向编译或反向工程等手段将横河软件转换

或复制为程序源代码或其他人可读取的格式，也不得将横河软件更改或译成他种语言等。总

之，用户不得将横河软件转换为本公司所提供的形式以外的任何形式。另外，除非本公司另

行承诺，本公司将不向用户提供程序源代码。 

5 横河软件及与其相关的一切技术、计算方式、程序和其它诀窍属于本公司或授权于本公司再

使用权的第三方的固有财产。本公司不作将该财产权利转移或转让给用户的任何承诺。 

6 本公司可能在横河软件中使用或添加保护装置 (防复制保护装置)。用户不得解除或试图解除

该装置。  

7 在横河软件有包含第三方的软件程序的情况下,有关该第三方的软件程序，如果本公司从第三

方接受了与本合同不一致的使用条件时，将以书面形式通知用户，用户应遵守该使用条件。 

 

第3条(特定用途的限制)  

1 横河软件不是为以下各项目的而制作或使用的。 

  (a) 任何航空器械的运行或船舶的航行，或从地面上对其实施控制及服务的器械装置的规 

   划、设计、开发、建设、维修保养、运转及其使用。 

  (b) 原子能设施或放射线器械装置的规划、设计、开发、建设、维修保养、运转及其使用 

   时。 

  (c) 核武器、化学武器、生物武器或铁道设施的规划、设计、开发、建设、维修保养、运 

   转及其使用时。 

  (d) 在医疗器械等与人身安全有关的器械装置上操作使用为目的的规划、设计、开发、建 

   设、维修保养、运转及其使用时。 

2 如果用户以前款为目的使用横河软件时，本公司对用户由此造成的损害或伤害不承担任何责

任，用户应自行解决。 

 

第4条(保证)  

1 用户认可横河软件是以其制造完成时的状态或其出厂时的状态被提供给用户的。如用户发现

横河软件的记录媒体有破损或损坏时，本公司仅在其出厂后12个月内,对其进行无偿更换(用户

应自费将该横河软件的记忆媒体送至本公司指定的经销点)。且在任何情况下 ,本公司对横河

软件在质量及性能上的无瑕疵，恰当性，正确性，可靠性，最新性等不作任何的明示或暗示

的保证。本公司也不保证横河软件与其他软件的有一致性及兼容性等。  

2 尽管有前款的规定，如果横河软件含有第三方软件，保证期间及保证条款则适用于第三方软

件提供者的规定。  

3 本公司根据自己的判断,认为有必要时，可以对横河软件实施升级(以下简称为“升级”)服务。  

4 尽管有前款的规定，在任何情况下，本公司对由用户或第三方修改或改编后的横河软件，概

不提供升级服务。 

第5条(有关专利权及著作权受侵害时的损害赔偿责任) 

1 如果用户因使用横河软件被第三方以侵害其专利权、商标权及著作权等其他权利为由，被要

求停止使用该横河软件、被要求赔偿损害时，应立即以书面形式将其内容通知本公司。  

2 如果前款的被要求等是因为本公司的责任造成的，在用户授予本公司辩护和交涉的权限，并

向本公司提供必要的信息和援助的前提下，本公司将以自己的费用进行辩护和谈判，并对前

款中所述的第三方承担被最终裁定的所应负的责任。  
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3 如果本公司判断认为该条第1款所述的被要求等的情况将发生或可能发生时，本公司将以自己

的费用，可以自由选择采取下列任何一项措施: 

  (a) 从有正当权利的第三方取得可以让用户继续使用横河软件的权利。  

  (b) 用可避免侵害第三方权力的其他软件替换横河软件。 

  (c) 更改横河软件，使其避免侵害第三方的权利。 

4 如果本公司不能采取前款所述的任何一项措施，本公司将以用户根据第2条第1款的规定已支

付给本公司的使用费为限度，对用户进行赔偿。 

 

第6条(责任的限制) 

1 用户使用根据本合同的规定由本公司向用户提供的横河软件，如果是由于本公司的责任造成

用户受损害时，本公司将根据本合同的规定采取相应措施。但是，在任何情况下，对于用户

所受的派生损害、结果损害或其他间接损害(包括营业上的利益损失、业务中断所造成的损失

及商业信息损失等及其他损失)，本公司不承担任何责任。并且，在任何情况下,本公司的损害

赔偿金额以用户根据第2条第1款的规定已支付给本公司的使用费为限度。另外，如果用户事

先未经本公司的书面许可，对横河软件进行修改、改编、使其与其他软件兼容并用，或使其

与本公司的有关横河软件的基本规格或功能规格产生差异时，本公司可免除全部或部分责任。 

2 有关就本合同的履行或违反，或其他与本合同有关的问题，欲对本公司提出要求或者提出质

询的所有事由，如果用户在该事由发生三个月之内，不向本公司提出,则该提出将被视为失效。 

 

第7条(出口限制) 

用户未经本公司的事先书面许可，不得直接或间接将横河软件及其相关资料出口或传送至其他国家。 

 

第8条(本合同的有效期) 

本合同自用户接到横河软件之日起,如果本合同未被解除,至用户或本公司任何一方向对方提前一个月

书面通知终止使用该横河软件时止,或至用户自动终止使用该横河软件时止,一直有效。本合同被终止或

被解除后，用户应将该横河软件、其相关资料以及其复制品、局部复制品等全部消除或销毁。但是，

在本公司有另行通知的情况下，用户须将上述所有物品返还至本公司或者本公司指定的第三方。 

 

第9条(使用的终止) 

即使在本公司许可用户使用横河软件后，其使用环境发生变化或用户在获得使用许可时有隐匿不适当

的使用环境的行为时，或者本公司认为用户有明显不适合使用横河软件之处时，本公司有权终止用户

使用该横河软件。 

 

第10条(解除) 

如果用户违反本合同的规定，本公司可以在不进行任何催促的情况下，以书面通知的方式终止本合同。

本合同被终止或被解除后，第5条、第6条、第11条和第12条条款仍保持有效。 

 

第11条(适用法律) 

本合同的解释适用于中国法律。 

 

第12条(纠纷的解决) 

有关本合同的纠纷，用户和本公司应通过友好协商的方式来解决。如果协商无法解决，则向中国国际

经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，遵循该委员会的最新仲裁规则进行仲裁。该仲裁在北京进行。由

仲裁人做出的仲裁决定为最终裁决，并对双方当事人均有约束力。 

 



 

6 
 

IM B77C01A01-04ZH-C All Rights Reserved Copyright©2014，Yokogawa Electric Corporation 

1.概述 

TWConfigurator软件是用于下载配置文件的软件。  

 

1.1 PC 系统环境的要求  

1.1.1 硬件 

PC 

可运行 Windows 7 的计算机。  

CPU 及内存 

32 位版：Pentium 4 Intel 公司制造的 3GHz 以上的 x64 或 x86 处理器。2GB 以上的内存。 

64 位版：Pentium 4 Intel 公司制造的相当于 3GHz 以上的 x64 处理器。2GB 以上的内存。 

硬盘 

可用空间 10MB 或以上 

鼠标 

操作系统支持的鼠标。 

显示器 

操作系统推荐使用的显卡和操作系统支持的 1024×768 点或更高，65536(16 位，增强色 )色或更高的显示器。 

1.1.2 操作系统(OS) 

在以下操作系统中运行：  

Windows 7 Home Premium(32Bit 版，64Bit 版) 

Windows 7 Professional(32Bit 版，64Bit 版)  

 

 

 

1.1.3 通信要求 

PC 端需要使用 RS232 进行通信。 TW130 设备端需要使用 RS485 进行通信。通信要求： 

 
项目 数据范围 默认值 单位 

波特率 2400，4800，9600，14400，19200，38400，56000，115200  19200  Baud 

设备编号* 1~255  1  

*Modbus 设备地址 

注意 

波特率和设备编号必须与 TW130 的一致，方可正常通讯；  

 

OS 的语言 软件的显示语言 

中文 中文 
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1.2 连接方式 

先将 TW130连接的 RS-485转USB转换器的 USB端与电脑连接，再将另一端与从TW130引出的RS-485

端口连接。 

接线方式请见下图： 
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2.软件使用注意事项 

请事先将配置文件存放到软件同级目录下的 Settings 文件夹下。 

 

注意 

1) 不能删除、重命名软件同级目录下的 Settings 文件夹。 

2) 暂不支持使用【使用默认配置】按钮。 

3) 操作过程中请不要给予电压和电流信号，以免影响配置结果。 
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3.启动和退出 TWConfigurator软件  

3.1 启动 TWConfigurator 软件 

在软件目录下，双击 TWConfigurator软件执行文件，启动软件。 

 

1)如果“Settings”文件夹下没有存放配置文件，双击 TWConfigurator软件执行文件时将会弹出以下对话框。 

 

 

 

点击【确定】，弹出以下画面。 
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2)如果 Settings 文件夹下存放了配置文件，双击 TWConfigurator 软件执行文件将直接弹出以下画面。 
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3.2 退出 TWConfigurator 软件 

点击界面右上角的 图标或者【设备(V)】菜单的【退出(X)】，退出软件。 
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4. TWConfigurator与TW130建立 /断开连接  

4.1 建立连接  

1)点击【连接】按钮 ，或者【设备(V)】菜单的【连接(C)】。 

 

 

2)弹出【连接】窗口。 

 

 

 

3)进行通信配置。选择 COM 口，设定波特率和设备编号。  

4)配置完成后，点击【连接】按钮。 



 

13 
 

IM B77C01A01-04ZH-C All Rights Reserved Copyright©2014，Yokogawa Electric Corporation 

5)如果连接成功会弹出以下画面： 

 

 

 

表示现在已经成功建立连接，允许进行后面的操作。 
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6)如果连接失败，会弹出以下对话框。 

 

 
 

点击【确定】后，如果准备重新建立连接，需要重新选择 COM 口，设定波特率和设备编号，点击【连接】

按钮建立连接；如果准备放弃连接，直接点击【连接】窗口右上角的 图标即可。 
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4.2 断开连接 

点击 或者【设备(V)】菜单的【断开连接(D)】，断开当前连接。 

 

 

 

软件界面显示如下： 

 

 

 

如果要进行操作，需要重新建立连接。 
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5. 通过TWConfigurator软件将配置数据导入TW130 

5.1 数据导入 

1) 选择要导入的配置文件。 

2) 点击画面上方的【下载配置】按钮，之后【下载配置】按钮变为【取消】按钮，并执行写配 

置操作。画面如下： 

 

 
 

3) 完成写配置后，进行硬件复位操作。大概 10 秒钟后进行读配置操作。 
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完成读配置操作后，【当前状态】显示为下载配置成功、日志窗口显示配置信息及结果， 

并弹出配置文件下载成功对话框，点击【确定】可结束操作。 

 

 

 

4) 若完成写配置操作后，硬件复位失败，会弹出【读取设备配置发生错误】对话框。 

 

 



 

18 
 

IM B77C01A01-04ZH-C All Rights Reserved Copyright©2014，Yokogawa Electric Corporation 

点击【确定】后弹出以下画面，可重新进行操作。 

 

 
 

点击【确定】后弹出以下画面，可重新进行操作。 
 

 

注意 

如果步骤 1)未被执行(即没有选择配置文件 )，则会弹出以下对话框。 

 

 

 

此时点击【确定】后，将返回到步骤 1)，请按上述内容正确操作。 
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5.2 取消数据导入 

通过退出软件取消数据导入 

在执行数据导入过程中，点击画面右上角的 图标或者【设备(V)】菜单的【退出(X)】，会取消操作。 

 

 

1)点击 [退出(X)]后，弹出以下对话框。 

 

 
 

2)选择[是(Y)]后，软件开始取消下载操作。在等待几秒钟之后，软件自动退出。 
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通过取消当前操作取消数据导入 

1) 在执行数据导入过程中，点击画面上的【取消】按钮。 

 

 

 

2) 取消当前操作，弹出以下对话框。 
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3) 选择[是(Y)]，软件开始取消下载配置操作。 

 

 

 

4) 等待几秒钟，取消配置操作完成，弹出以下对话框。 
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6.信息及说明  

6.1 信息及说明 

信息列表及相应处理方法如下。 

信息 说明 处理方法 

***.csv 下载配置成功 配置文件下载成功提示信息。请参照 5.1 节。  - 

加载配置列表错误 软件同级目录下的“Settings”文件夹下没有配置

文件。请参照 3.1 节。 

请事先将配置文件存放到软件同级目录下的 

“Settings”文件夹下。 

不能打开串口 接线不正确，或者选择的 COM 口，设定的波特

率、设备编号不正确。请参照 1.2.3 节。 

请首先检查接线，然后检查 COM 口，波特率和

设备编号是否正确。 

请选择一个配置文件 在未选中配置文件的情况下，点击【下载配置】

按钮。请参照 5.1 节。 

请选中一个配置文件。 

写配置文件错误 需要下载的文件有问题或者写配置过程中通信断

开。请参照 5.1 节。 

请检查连接是否断开，配置文件是否正确。 

读取硬件错误 在读取过程中通信断开。请参照 5.1 节。 请检查连接是否断开。 

数据校验错误 下载和读取的数据不一致。 

操作过程中请不要给予电压或电流信号。 

确保下载和读取的数据一致，重新执行下载配置

操作。  

 

6.2 版本信息 

操作步骤 

从【帮助(H)】菜单选择【关于 TWConfigurator(A)】，显示版本信息。 
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如需技术服务，请联络以下地址和电话。 

 

横河电机(中国)有限公司 

北京研究开发中心 

地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦3层305室 

邮编：100020 

电话：(86)-10-65880080 

传真：(86)-10-65880070 

 


