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n	Allgemein
Mit den SENCOM-Sensoren können in Kombination 
mit dem 2-Leiter-Analysator FLXA21 Messungen 
durchgeführt werden. Die Sensoren werden 
üblicherweise zusammen mit dem Analysator in 
der Anlage vor Ort kalibriert. Die Software SPS24 
ermöglicht es dem Anwender jedoch, Sensoren im 
Labor oder an anderen Orten zu kalibrieren, wo ein 
PC vorhanden ist, auf dem die SPS24 installiert ist. 
Nach dem Kalibriervorgang sorgt die SPS24 dafür, 
dass die Kalibrierdaten im sensoreigenen Speicher 
gesichert werden. Wird ein solcher Sensor an den 
FLXA21 angeschlossen, werden die im Sensor 
abgelegten Kalibrierdaten automatisch an den FLXA21 
übertragen.
SENCOM-Sensoren werden über Anschlussstecker 
verbunden, so dass Sie einfach an ein Kabel 
angeschlossen bzw. wieder von diesem entfernt 
werden können. Die SENCOM-Sensoren werden an 
den PC, auf dem die SPS24 installiert ist, via I/F-Box 
angeschlossen. Dabei erfolgt die Verbindung des 
Sensors mit der I/F-Box über ein WU11 SENCOM-
Kabel und die Verbindung zwischen I/F-Box und PC 
über ein USB-Kabel.
Da es sich bei der SPS24 über eine PC-Software 
handelt, ist die Anzeige der SPS24 größer als die des 
Analysators. Auf dem Analysator wird das Menü, das 
aus mehreren Ebenen aufgebaut ist, in vereinfachter 
Form dargestellt. Die SPS24 hingegen kann auf Ihrer 
Anzeige den kompletten Text mit Zusatzinformationen 
darstellen, was für einen reibungslosen und effizienten 
Betrieb sorgt.
Mit der Datenverwaltungsfunktion und weiteren 
Applikationen der SPS24-Software kann die 
Software zur Speicherung einer großen Menge an 
Kalibrierdaten und für das Editieren und die Ausgabe 
von Reports eingesetzt werden. Mit der SPS24 lassen 
sich Kalibrierdaten und Kalibrier-Einstellparameter 
importieren und exportieren und historische 
Sensordaten lassen sich auf diese Weise im PC 
sammeln oder an andere PCs übertragen.
Durch die Auswertung historischer Daten kann die 
SPS24 automatisch den Zustand eines Sensors 
beurteilen und den empfohlenen Austauschzeitpunkt 
anzeigen.

n	Leistungsmerkmale
Leicht handhabbare Bedieneroberfläche

Die SPS24 zeigt aufgrund der bedienerfreundlichen 
und flexiblen Anzeigefläche des PCs eine große 
Informationsfülle, was die Bedienung besonders 
effizient macht.

Trendkurven zur Anzeige der Stabilisierung der 
Eingangswerte

Eine während des Kalibriervorgangs angezeigte 
Trendkurve zeigt dem Bediener grafisch an, wann sich 
Eingangswerte stabilisiert haben. Der Bediener kann 
nach der Überprüfung, ob die Eingangswerte stabil 
sind, die Messung starten oder vorher einen Bereich 
spezifizieren, um die Messung automatisch zu starten.

Gleichzeitige Kalibrierung von bis zu vier SENCOM-
Sensoren

Es können gleichzeitig bis zu vier Sensoren mit der 
SPS24 für die Kalibrierung verbunden sein.

Datenverwaltungsfunktion für SENCOM-Sensoren
Die SPS24 speichert historische Sensordaten sowie 
die Daten aktuell angeschlossener Sensoren. Dieser 
Funktion ermöglicht:
•	die Überprüfung historischer sowie der neuesten 

Kalibrierdaten
•	die Aufzeichnung und Verwaltung der Kalibrier­

vorgänge jedes Bedieners, der in einem gültigen 
Anwenderkonto angemeldet ist

•	die Beschränkung der Zugriffe durch Konfiguration 
der Zugriffsebenen

Austausch von Sensordaten
Die Einstelldaten der aktuell angeschlossenen Sen
soren können im PC gespeichert werden. Diese Daten 
können in anderen Sensoren kopiert werden.

Flexible Protokollfunktion
Die im PC gespeicherten Sensorinformationen 
können in die Formate PDF und Excel ausgegeben 
werden, wobei verschiedene Ausgabeparameter 
gewählt werden können.
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n	Systemanforderungen
Betriebssystem (OS):
	 Windows 7 SP1 (32 bit/64 bit) oder 

Windows XP Professional SP3
	 Als Sprache für das Betriebssystem sowie 

die Software kann English oder Japanisch 
gewählt werden.

PC-Hardware:
	 Es muss eines der genannten 

OS installiert sein und die unten 
genannten Anforderungen an CPU und 
Festplattenspeicher müssen gegeben 
sein.

Windows 7:
	 Intel Core 2 Duo CPU E7500 oder 

higher. Minimum 2 GB RAM
Windows XP:
	 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz (x64/x86) 

oder höher. Minimum 512 MB RAM
Anzeige:	 XGA (1024×768) oder besser
HDD:	 Mindestens 100 MB für die Applikation 

(mehr Platz kann für die Datenspeicherung 
erforderlich sein)

Laufwerk:	CD-ROM-Laufwerk
Anzahl an USB-Anschlüssen:	 Abhängig von 

der Anzahl anzuschließender SENCOM-
Sensoren (1 bis 4).

Drucker:	 Mit dem verwendeten OS kompatibler 
Drucker

n	Funktionsdaten
Sensormanagement

Anzeige für Messwerte, Kalibrierung, usw.
•	Anzeige der aktuellen Messwerte:
		  Zeigt die Messwerte des 

angeschlossenen Sensors an
•	Leistung:	 Zeigt verschiedene Informationen des 

angeschlossenen Sensors an
•	Sensorkonfiguration:
		  Dient zur Einstellung verschiedener 

Parameter des angeschlossenen 
Sensors

•	Kalibrierung:	 Dient zur Durchführung von 
Kalibriervorgängen

Datenbank-Viewer
Anzeige für die Verwaltung verschiedener 
historischer sowie aktueller Sensorinformationen 
•	Neue Daten:	 Anzeige der neuesten 

Sensorinformationen
•	Kalibrier-	 Anzeige der historischen
  historie:	 Kalibrierdaten des Sensors

Fehlerinformation
•	Fehler-	 Anzeige des aktuell aufgetretenen
  information:	 Fehlers
•	Fehlerhistorie:	Anzeige des Fehlerprotokolls

Konfiguration
•	RS-Port-Nr.:	 Einstellung der RS-Port-Nr. der I/F-Box, 

die mit dem PC verbunden werden soll
•	Kommunikationsprotokoll:
•	Einstellung der Einheit:	Auswahl der Einheit
•	Anzeige:	 Auswahl des Datumsformats und 

Anzeigen/Ausblenden der Menüleiste
•	Sprache:	 Auswahl der Anzeigesprache der 

Software
•	Anwender-	 Aktivieren oder Deaktivieren des
   konto:	 Zugangs via Passworteingabe und 

Einstellung weiterer relevanter 
Parameter

•	pH/ORP:	 Einstellung verschiedener 
gemeinsamer Parameter für pH/
ORP-Sensoren
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n	Konfiguration

I/F-Box 
(bis zu vier Einheiten)

SENCOM-Sensor (bis zu vier Einheiten)

Windows PC*

WU11 SENCOM cable 
(für digitale Kommunikation)

USB-Kabel SPS24
SENCOM 

PC-Software

* Anwender-PC

FLXA21 2-Leiter-Analysator 
(mit SENCOM-Modul)

FU20F SENCOM-Sensor 
(es kann eine Einheit angeschlossen 
werden)

Steckverbinder
WU11 SENCOM-Kabel
(für digitale Kommunikation)

Die sensoreigenen Daten wie z.B. Kalibrierdaten werden im SENCOM-Sensor gespeichert.
Der Sensor kann Analysator getrennt und in der Anlage oder im Labor kalibriert werden.
Beispiel: die im PC gespeicherten Kalibrierdaten können sowohl im PC als auch im FLEXA 
verwendet werden.

<In der Anlage>

<Im Labor>

Nähere Details bezüglich SENCOM-Sensor und WU11 SENCOM-Kabel siehe Produkt-Spezifikationen GS 12B06J03-04D-E)
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●	 Anzeigenbeispiel

Anzeige der aktuellen Messwerte
(zwei SENCOM-Sensoren FU20F sind angeschlossen)

n	Typ- und Zusatzcodes
Die Software darf nur auf einem einzigen PC installiert 
werden. Die Lizenz gilt nur für die Installation auf einem 
PC.

Typ Zusatz-
code

Options- 
code Beschreibung

SPS24 ············ ············ SENCOM PC-Software 
(*1)

— -NN ············ Immer -NN
Option /BC2

/BC3
/BC4

2 Sätze insgesamt (*2)
3 Sätze insgesamt (*2)
4 Sätze insgesamt (*2)

*1:	 Die SPS24 befindet sich auf einer CD. In der 
Lieferung sind enthalten: I/F-Box, WU11 SENCOM-
Kabel (3 m) und USB-Kabel.

*2:	 Bei Spezifikation von /BC2, enthält die Lieferung 
z.B. zwei I/F-Boxen, zwei WU11 SENCOM-Kabel (3 
m) und zwei USB-Kabel.

n	Spezifikationen der I/F-Box
Teilenummer:	K9701PM

	 Diese Position enthält eine I/F-Box, einen Treiber für 
die I/F-Box und ein USB-Kabel.

Standard-Kommunikationsschnittstelle:
	 RS-485 (zum Anschluss an einen Sensor)
	 USB2.0 (zum Anschluss an den PC)
Anschluss: Steckklemmen für SENCOM-Kabel (zum 

Anschluss an einen Sensor)
	 USB Standard Type B (zum Anschluss an 

den PC)
Isolierung:	2500 Veff
Einsatzort: 	 Im Innenbereich

Temperatur:	 0°C bis +55°C
Feuchtigkeit:	 10% bis 80% (keine Kondensation)

Lagerung:
Temperatur:	 –10°C bis +60°C
Feuchtigkeit:	 10% bis 90% (keine Kondensation)

EMV:
EN61326-1 Klasse A,Tabelle 2 (Für den Einsatz im 

industriellen Bereich)
Australia, Newzealand Electromagnetic Conformity Standard
Korea Electromagnetic Conformity Standard

Gewicht:	 Ca. 90 g

●	 Äußere Abmessungen
85

40

60

USB-Anschluss

Zugriffs-Leuchte
Ein/Aus-LeuchteSteckklemmen-

block

Einheit: mm

•	SENCOM ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
Yokogawa Electric Corporation.

•	Microsoft, Windows, Windows 7 und Windows XP sind 
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation US.

•	 Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der 
Intel Corporation US.

•	Weitere in diesem Dokument verwendete Firmen- und 
Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder 
Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
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