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English
The GX90EX expansion module will not work properly if the GX/GP release number is 1.
Update the relevant GX/GP’s firmware to release number 2 or later before using the expansion module.
You can download the firmware from the following URL.
http://www.smartdacplus.com/software/en/

Japanese
GX90EX 拡張モジュールは、GX/GP 本体のリリースナンバーが「1」の場合には、正しく動作しません。
ご使用されるGX/GP本体のファームウェアを、リリースナンバー2以降にバージョンアップしてからご使用ください。
GX/GP 本体のファームウェアは下記よりダウンロードできます。
http://www.smartdacplus.com/software/ja/

Chinese
GX90EX 扩展模块 (I/O 扩展模块 )使用注意事项

GX90EX 扩展模块在发布号为“1”的 GX/GP 本体上不能正常运行。

请将您所用的 GX/GP 本体固件升级为发布号 2及以后版本，再使用本模块。

GX/GP 本体的固件可以从以下网址下载：

http://www.smartdacplus.com/software/en/
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