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1. 本書をご利用いただくにあたり
本書は、クラウド版レコーダの初期設定、モニタリング設定、ライセンスの更新手順な
どを説明したものです。

■ ご注意
・	 本書の内容は、性能・機能の向上などにより将来予告なしに変更することがあります。
・	 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気きの
ことがありましたら、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

■ 商標
・	 本書で使用の当社製品名またはブランド名は、当社の商標または登録商標です。
・	 Microsoft およびWindows は、米国Microsoft	Corporation の米国およびその他の国
における登録商標または商標です。

・	 Adobe およびAcrobat は、Adobe	Inc. の登録商標または商標です。
・	 本書では各社の登録商標または商標には、™	マーク、®マークは表示していません。
・	 本書で使用の各社製品名は、各社の商標、または登録商標です。

1
　
本
書
を
ご
利
用
い
た
だ
く
に
あ
た
り



Blank Page



TI 04K01B01-01JA

	 	 2.		初期設定 2-1

2.初期設定

初期設定手順の概要

下記の手順で初期設定を行います

ユーザ登録・グループの作成

ライセンスキーの登録

ゲートウェイの有効化

機器の接続と登録

モニタページの作成

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

「簡単」 5 STEP
1時間程度で設定完了です
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ユーザ登録・グループの作成

ユーザー登録ページを開きます
• https://portal.yokogawa.com/ec/signup/input

必要事項を入力します

グループ名：
管理対象を識別する名前をつけます

姓・名・メールアドレス：
管理者の氏名・メールアドレスを設定します

サイト利用規約・個人情報保護方針：
一読して内容をご確認下さい
（一番下までスクロールしないと、同意及び確認のチェックボックスに
チェックできません）

必要事項を入力後「次へ」をクリックします
（必須項目の入力後は緑色になります）

2.1 ユーザ登録・グループの作成
（STEP1）
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ユーザ登録・グループの作成

入力内容の確認

メールに書かれたURLを開きます

メール送信完了画面となる
登録メールアドレスに確認
メールが届きます

From: Customer Portal Information 
Sent: Monday, December 02, 2019 2:29 PM
To: **********************@******.***
Subject: [clouddac_admin] [＊＊＊＊＊＊＊＊＊]パスワード設定のご案内

＊＊ ＊＊＊ 様

この度は、Customer Portalへご登録いただき、誠にありがとうございます。

以下のURLにアクセスして、手続きを行ってください。
https://portal.yokogawa.com/ec/signup/set_password/***************************

ご注意：URLの有効期限は24時間です。有効期限が過ぎた場合には、お手数ですが再度新
規登録を行ってください。

※このメールアドレスは送信専用です。ご返信には回答できません。

---------------------------------
送信者：横河電機株式会社
送信者住所：180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
(C) Yokogawa Electric Corporation. All rights reserved.
プライバシーポリシー：https://portal.yokogawa.com/ec/privacy
https://portal.yokogawa.com

入力内容に問題がなければ「送信」をクリックします

こちらのURLを開きます

ユーザ登録・グループの作成

パスワードの設定を行います
パスワード：
確認のため、2度入力下さい

入力後、「登録」をクリックします

自動的にログイン画面に
移動します

ログインページは以下になります
• https://portal.yokogawa.com/
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2.2 ライセンスキーの登録
（STEP2）

ライセンスキーの登録

ライセンスキーの登録を行います
• トップページの「契約一覧」をクリックします

• 「ライセンスキー登録」ボタンを押します

• 有効なライセンスキーを入力します
• 大文字・小文字の区別があります
• ハイフンも入力してください

ライセンスキーはCR10Lの
オーダーで発行されます
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ライセンスキーの登録

• 確認画面「利用開始」を押します

• ライセンスが有効となります

ライセンスの情報が表示されます
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ゲートウェイの有効化

ゲートウェイの有効化（アクティベーション）を行います
• 準備するもの：Android端末
• Androidアプリ：Yokogawa製 Device Activation

• Android端末の「Play ストア」にて「yokogawa
device」などのキーワードで検索します

• 「Device Activation」を選択します

• インストールします

2.3 ゲートウェイの有効化
（STEP3）
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ゲートウェイの有効化

ゲートウェイを有効化します（アクティベーション）

• インストールしたソフト
「Device Activation」
を起動します

• 登録したメール
アドレス・パスワード
でログインします

• QRコードのアイコンを
タップします
→カメラが起動します

ゲートウェイの有効化

ゲートウェイを有効化します（アクティベーション）

• ゲートウェイ上面の
バーコードを読み取り
ます

• 読み込んだら、緑の
ボタンをタップします

• 下記の画面が
出たら完了です

2
　
初
期
設
定



TI 04K01B01-01JA

2-8	 	 2.		初期設定

ゲートウェイの立ち上げ

ゲートウェイの配線をします

前面

背面

×使用しません

アンテナ

アンテナ：
向きを変える際は、一度
緩めてから変更ください

ACアダプタ：
抜け落ち防止でネジを締めます

Ethernetケーブル：
記録計と接続します

2.4 機器の接続と登録
（STEP4）
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機器との接続

Ethernetの設定
• ゲートウェイの設定は不要です（固定 192.168.2.1）
• 記録計・データロガーのIPアドレスは以下の設定を行ってください
（画面例はGXの場合）

電源の立ち上げ
• 記録計とゲートウェイをEthernetケーブルで接続し、
記録計→ゲートウェイの順番に電源を投入します

IPアドレス 192.168.2.10 ～ 192.168.2.99
※複数の記録計を接続する場合はそれ
ぞれ異なるアドレスを設定します

サブネットマスク 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 0.0.0.0（初期値）
※クラウド版レコーダでは使用しません

→設定
- 通信（イーサネット）設定

-基本設定

レコーダアプリを起動する

レコーダアプリから機器の登録をします
• トップページにて「アプリケーション」をクリックします

• 「クラウド版レコーダ」をクリックします

• レコーダアプリに切り替わります

「ライセンスキーの登録」がされていない場合、
このアイコンが表示されません

初期状態では白画面が表示されます
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レコーダを登録する

レコーダアプリから機器の登録をします
• 左側の歯車アイコン（白抜き）をクリックします

• 「ゲートウェイ」をクリックします

• ゲートウェイが表示されていることを確認
して「設定」をクリックします

レコーダを登録する

• 左側に接続しているレコーダが表示されます
• 機器名の横に「チェック」が入っていることを確認し
「チャネル割り付け」を選択します

• クラウドにて監視したいチャネルを選択します
• 登録は最大30チャネルまでです

機器の演算チャネル／通信チャネルも選択可能です
但し、収集可能な機器・チャネルにいくつか制限があります

 SMARTDAC+ シリーズの動作モード：標準のみ対応
 SMARTDAC+ シリーズの拡張ユニット、サブユニットのチャネルは
非対応

 LOGスケール演算を使用した使用したチャネルは非対応



TI 04K01B01-01JA

	 	 2.		初期設定 2-11

2.5 モニタページの作成
（STEP5）

モニタページの作成

クラウド版レコーダは10枚のモニタページを設定することが出来、それぞれ使い方・用いるデバイス
（PCかタブレットか等）に合わせてカスタマイズすることが可能です

• レコーダアプリのページに移ります
• 左側の波形が書かれたアイコンをクリックします

波形アイコンをクリックすることでモニタページ
が開きます

• 「モニタページ設定ボタン」（黒塗り歯車）を
クリックします

モニタページの追加や削除をします

• 表示されるウインドウで、モニタページの登録・
削除を行います

• 追加・削除後変更ボタンを押してください

2
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モニタページの作成

• 左側のページ名の一覧表示より編集したい
ページ名を選択します

• 開いたページにて、右側のページ編集ボタン
をクリックします

• 表示されるウインドウで、配置したい部品
の右側の「追加」ボタンを押します
各ページには10個まで部品を配置できます
・ 各ページにトレンド部品は3個までとなります
・ アラームサマリ部品は各ページ1個までとなります

モニタページの編集をします

モニタページの作成

• 各部品は右図の様な構成となっています

• 設定アイコンを押すと、右図のようなウインドウ
が表示されるので、この中でどのチャネルを表示
させるかを設定します
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モニタページの作成

• 編集が終わったら、最後に設定セーブボタン
（右側のボタン）を押して確定します

• 部品をドラッグすることで場所
の入れ替えが可能です

• 部品の右下をドラッグすると
サイズの変更が可能です

サイズ変更は右下

移動は部品内

2
　
初
期
設
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3. こんなときはどうする？
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3.1 ユーザーを追加したい

ユーザーを追加したい

招待メールをシステムから送信します
• トップページにて「メンバー管理」をクリックします

• 「新しいメンバーを招待する」をクリックします

• 新しいユーザーのアドレスを入力します

• 新しいユーザーはメールに従い登録を行います



TI 04K01B01-01JA

	 	 3.	こんなときはどうする？ 3-3

ユーザーを追加したい

招待したメンバーをレコーダアプリに登録します（5名まで）

• 「メンバー設定」をクリックします

• 「サービスを閲覧するメンバーを設定」
をクリックします

• 「契約一覧」をクリックします

ユーザーを追加したい

• メンバーの設定を行います

ユーザーの招待は5名以上可能です
この画面にて、招待された中から5名を
設定してください

左側：
招待 & 登録が済んだメンバーが表示されます
チェックを入れて「登録」を押すと右側に移動します

右側：
サービスの利用可能メンバーが表示されます

管理者にする場合は、ここにチェックを入れます

• 「設定」ボタンを押します
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3.2異常発生時にメールを送信したい

異常発生時にメールを送信したい

通知メールは5個までルールを設定可能です

• 左側の歯車アイコン（白抜き）をクリックします

• 「通知」を開きます

• 通知設定追加ボタンを押し、必要な通知
のルールを設定します

• アラーム通知、レポート通知、データ遅延
通知を送信することができます
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3.3 ユーザ認証が有効となっている
機器に接続したい

ユーザ認証が有効となっている機器に接続したい

• 機器の登録画面を開きます
• 接続機器が表示されている画面で、
「編集」をクリックします

• 表示されるウインドウにて、ユーザー名・
パスワードを入力します

記録計の設定画面にて、ユーザー名・パスワードの設定が可能です
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3.4 スマートフォンで見たい

スマートフォンで見たい

操作手順

スマートフォンは、仕様として未対応となっておりますが、サイトへのアクセスは可能です。
クラウド版レコーダはWebブラウザを用いてモニタリング・設定を行います。モニタ画面では
画面サイズに合わせて表示サイズを変更しますが、モニタ画面以外で一部アクセスしづ
らいページがあります。スマートフォンでのモニタ画面へのアクセス手順を紹介致します。

• URL https://portal.yokogawa.com/
（PCと同様です）

• Emailアドレス、パスワードを入力して通常
通りのログインを行います

• ここで画面を横向きにします

• 右上の「アプリケーション」をタップします

• 半分隠れているアイコンをタップします
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スマートフォンで見たい

操作手順（初回）

デバイスによっては画面を横にしても、「クラウド版レコーダ」のアイコンが隠れてしまってい
る場合があります。その場合は、以降の手順を行ってください。

• URL https://portal.yokogawa.com/
（PCと同様です）

• Emailアドレス、パスワードを入力して通常
通りのログインを行います

• ここで画面を横向きにします

• 右上の「メンバー一覧」をタップします

スマートフォンで見たい

操作手順（初回 つづき）

• 縮小表示になるので、ここで「アプリ
ケーション」をタップします

• 表示される「クラウド版レコーダ」をタップします

• モニタが表示されます
• 縦横どちらでも表示可能です

• この画面で2度目以降のために
「ブックマーク登録」をしておいてください

3
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スマートフォンで見たい

操作手順（2回目以降）

• 通常通りのログインを行います • ここでブックマークから先ほど
登録したアドレスを選択します

• モニタ画面に移動できます

スマートフォンの場合は、モニタ画面でのページ切り替えもPC等の画面に比べるとサイズ
が小さいため、リンク選択エリアが限られるため操作性が落ちます。モニタ画面の最上位
にスマートフォン向けの監視画面を登録しておくとスムーズにアクセスが可能です。

3.5 データファイルをダウンロードしたい
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データファイルをダウンロードしたい

記録ファイルは、1日ごとに自動的に作成されます。前日分が翌朝にダウンロード可能となります。

• 左側の歯車アイコン（白抜き）をクリックします

• 「データ」をクリックします

• 必要に応じて設定を変更します

データファイルをダウンロードしたい

• 左側のリストページアイコンをクリックします

• 「データ」を選択します

• ダウンロードしたい日付を選び右側のダウ
ンロードボタンをクリックします

3
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3.6 レポートファイルを作成して
ダウンロードしたい

レポートファイルを作成してダウンロードしたい

レポートファイルは、1日ごとに作成されます。作成する場合は事前に設定が必要です。

• 左側の歯車アイコン（白抜き）をクリックします

• 「レポート」を開きます
• 設定にてチャネルなどを選択します
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レポートファイルを作成してダウンロードしたい

• 左側のリストページアイコンをクリックします

• 「レポート」を選択します

• ダウンロードしたい日付を選び右側のダウ
ンロードボタンをクリックします
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3.7 ライセンスを更新したい

ライセンスを更新したい

ライセンスの更新は
必要な形名の CR10L を購入下さい

• 新規に購入する場合とライセンス継続の場合と、手配する物（形名）は同じです

ご注意
• 以下の手順に関しては、ライセンス期間終了前に実施いただくこ
とが可能です。新たにライセンスコードを入力した場合は、現在の
ライセンスの後に期間が追加されます。
余裕を持っての手続きをお勧めいたします。

• 操作は、管理者権限のあるユーザーが行ってください。
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ライセンスを更新したい

• ログインして、「契約一覧」画面を開きます

ライセンスを更新したい

• 「ライセンスキー登録」ボタンを押します

• 新たに手配したライセンスシートに
記載のライセンスキーを入力します

• 「次へ」ボタンを押します

2018-12-11 ～ 2019-12-10

重要

ImportantDAQSTANDARD Software License Sheet
DAQSTANDARD Software ライセンスシート

DAQSTANDARD Software 许可证号表 重要

Data Logging Software GA10 License Sheet
データロギングソフトウェアGA10ライセンスシート

数据记录软件GA10 许可证号

下記のライセンスNo.は製品をお使いいただくために必要な番号です。今後必要になる場合もありますので、紛失のないよう

大切に保管してください。ライセンスNo.の再発行はできませんのでご了承ください。

The license number below is required to use the instrument. As it will be required in the future, please retain it in a safe 
place. Also, please be aware that license numbers cannot be reissued.

使用该产品需要下面许可证号。许可证号今后也有用处，所以请保管好许可证号。如有丢失，不予补发。
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ライセンスを更新したい

• ライセンスキーが正しく入力されると、確認画面が表示されるので「利用開始」ボタンを押します

• 新しいライセンスが「利用準備中」
として追加されます

2018-12-11 ～ 2019-12-10

2019-12-11 ～ 2020-12-10
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3.8管理者を変更したい

管理者を変更したい

管理者を変更は、メールアドレスの変更から行います
• 変更前の管理者ユーザーでログインします

• 右上の名前をクリックし、「メールアドレスの
変更」を行います

• その後、「マイアカウント」でユーザー
情報の変更を行います
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3.9 グループを追加したい
（2台目以降のゲートウェイの追加）

グループを追加したい

新たにゲートウェイが増えた場合、現在のグループとは別に2つ目のグループが必要となります

新規のグループ作成と同様の手順を行います。
姓・名・メールアドレスは1つ目のグループと同じもの、グループ名だけ新しい
ものを入力ください。
その後、追加したグループに対してライセンスキーの登録を実行してください。



TI 04K01B01-01JA

	 	 3.	こんなときはどうする？ 3-17

グループを追加したい

ログイン時にグループを選択する画面が表示されます
• 監視したいグループを選び「選択」を押してログインします

グループを追加したい

WEBブラウザを2つ起動し、それぞれ別のグループを選択し、横に
並べれば同時に監視することが可能となります

グループ A グループ B

3
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